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Anhang 9: Minimale Dämmstärken bei Luftkanälen, 
Rohren und Geräten von Lüftungs- und Klimaanlagen 
(Art. 20 BEV) 

(Stand 1. Januar 2014) 

Temperaturdifferenz in K im Auslegungsfall 5 10 15 oder mehr 
Dämmstärke in mm  
bei λ > 0,03 W/mK bis λ ≤ 0,05 W/mK 30 60 100 
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